	
    


	Заказчик:
ТОО «Жаикмунай»

Краткое описание.
«Частичная компенсация реактивной мощности для системы электроснабжения ЧНГКМ» ЧНГКМ, ТОО «Жаикмунай», ЗКО, р-н Байтерек

В ходе разработки проекта был выполнен подбор устройств компенсации реактивной мощности (далее УКРМ), 
расчет необходимой компенсируемой реактивной мощности и симуляцию (моделирование) системы во всех режимах с определением ступеней регулируемой и нерегулируемой части УКРМ, а также минимальной ступени регулирования.
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"Частичная компенсация реактивной мощности для системы
электроснабжения ЧНГКМ».


ЧНГКМ, ТОО «Жаикмунай», ЗКО, р-н Байтерек.


ПС 6/35 кВ "УКПГ".


Общие данные.


№
по ГП


Координаты


1


Проектируемая установка компенсации реактивной мощности (УКРМ)


ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


Наименование


2


Территория существующей ПС 6/35 кВ "УКПГ"


Y :9592617.54     X:5725651.96
Y:9592622.76     X:5725640.96


Y:9592589.32     X:5725699.68
Y:9592634.78     X:5725640.69


Проектируемая стойка СТ-13 E:9592617.12
N:5725641.90


2


3


1


Проектируемое удлинение ограждения


Проектируемое удлинение


автодороги и площадки


Проектируемое удлинение ограждения


Проектируемый перенос


существующего ограждения


КРУМ 35 кВ


КРУМ 6 кВ










